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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 561510/23/GDY

Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
DOM WCZASOWO -SANATORYJNY "PERLA" W Opis probki: WODA CIEPEA UZYTKOWA
USTCE SPOLKA Z OGRANICZONA Prébka nr 1

ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Wczasowa 27
76-270 Ustka

Data przyjecia probki 12.10.2023 Stan prébki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 12.10.2023
Data zakonczenia badan 23.10.2023

Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Data utworzenia sprawozdania 24.10.2023

Informacje dotyczace pobierania probek:

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007

Protokot poboru probek nr: 7/1567/12/10/2023

Data poboru: 12.10.2023

Punkt poboru, miejsce poboru: pietro 1, pokdj 19 Wczasowa 27, 76-270 Ustka
ID Probkobiorcy: 1567

Rodzaj badania . . Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosci
* Liczba Legionella spp. w 100 m| 2 4 % :

PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 jt/100 mi 0 <100 Zgodny

Temperatura ¥ . : 3
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia) o ‘ 96,2 4% ) l .

) Norma wycofana bez zastapienia, wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

2 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294).
%) Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

4 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr
5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022 r.).
5 [Matryca A; Procedura 7; Podtoze C-GVPC]

Autoryzowat:
Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Probek
Katarzyna Stanowicka, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowanag pieczecig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnosza sig wylacznie do pobranych probek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru i nie okreslono inaczej, to jest to niepewnos$¢ rozszerzona, oszacowana dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu
ufnosci 95% oraz uwzglednia niepewno$¢ pobierania probek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreslono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o0.0. stosuje zasade prostej akceptacji wedtug
wytycznych  ILAC-G8:09/2019. Jezeli w kolumnie ,wynik" akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci ,<" lub ,>" oznacza to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub
gorng granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru dotyczy wylacznie odpowiednio dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego
akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie ,stwierdzenie zgodnosci® przedstawia opinie i interpretacje, kidra opiera si¢ na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze
sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnos¢ J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego
oryginale. J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientéw, podwykonawcow, zewnetrznych dostawcow ustug iinne strony trzecie. Wigcej
informacji  znajduje sie w dokumencie PCA — DA-02. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na
stronie  www.hamilton.com.pl.
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J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o0.0.

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 561511/23/GDY
Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
DOM WCZASOWO -SANATORYJNY "PERLA" W Opis probki: WODA CIEPLA UZYTKOWA
USTCE SPOLKA Z' OGRANICZONA Probka nr 2
ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Wezasowa 27
76-270 Ustka
Data przyjecia probki 12.10.2023 Stan prébki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 12.10.2023
Data zakor ia badan 23.10.2023 ;
oa zakonczenia badan Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Data utworzenia sprawozdania 24.10.2023
Informacje dotyczace pobierania probek:
Metoda* PN-EN ISO 19458:2007

Protokot poboru probek nr: 7/1567/12/10/2023

Data poboru: 12.10.2023

Punkt poboru, miejsce poboru: pietro II, kran

ID Prébkobiorcy: 1567
Rodzaj badania = - Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosci
* Liczba Legionella spp. w 100 m| 2 4 ® [ s

PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | itk100mi 0 <100 Zgodny
Temperatura V¥ 5
| PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia) . ‘ Lt ) ) )

" Norma wycofana bez zastgpienia, wyniki mogg by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

2)
r. poz. 2294).
% Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

4)

5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022 r.).
5 [Matryca A; Procedura 7; Podtoze C-GVPC]
Autoryzowat:

Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Probek
Katarzyna Stanowicka, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecia elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnosza sig wylacznie do pobranych prébek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru i nie okreslono inaczej, to jest to niepewno$¢ rozszerzona, oszacowana dla wspolczynnika

niepewnos$c¢  pobierania

Jezeli w kolumnie  wynik"
akredytowanej  metody,
Laboratorium ~ w kolumnie

ufnosci 95% oraz uwzglednia
wytycznych  ILAC-G8:09/2019.
gorng granica zakresu pomiarowego
akredytowanej metody. W takim przypadku

akredytowanej
natomiast
JStwierdzenie

sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnosé

oryginale. J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji
informacji  znajduje si¢ w dokumencie PCA - DA-02. Ustuga potwierdzona
stronie  www.hamilton.com.pl.

probek. Jesli dokonano stwierdzenia
metody przedstawiono
podana rozszerzona

niniejszym  sprawozdaniem

oznacza fo, iz jest to rezultat badania,
odpowiednio
ktora opiera sig¢ na uzyskanym

zapis w postaci ,<" lub ,>"
niepewno$¢ pomiaru dotyczy wylgcznie

zgodnosci” przedstawia opinig¢ i interpretacje,

PCA AB 079 przez swoich klientéw, podwykonawcow,
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zgodnosci i nie okreslono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacji
bezposrednio powigzany z dolng lub
dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego
rezultacie
J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego
zewnetrznych dostawcéw ustug iinne strony trzecie. Wigcej
podlega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Uslug J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr

rozszerzenia k=2 i poziomu
wediug

badania.

Niniejsze

na

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 561512/23/GDY

Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
DOM WCZASOWO -SANATORYJNY "PERLA"™ W Opis probki: WODA CIEPLA UZYTKOWA
USTCE SPOLKA Z OGRANICZONA Probka nr 3

ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Wczasowa 27
76-270 Ustka

Data przyjecia probki 12.10.2023 Stan prébki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 12.10.2023
Data zakonczenia badan 23.10.2023

Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Data utworzenia sprawozdania 24.10.2023

Informacje dotyczace pobierania probek:

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007

Protokot poboru probek nr: 7/1567/12/10/2023

Data poboru: 12.10.2023

Punkt poboru, miejsce poboru: pietro 3, pokdj 302, Wczasowa 27, 76-270 Ustka
ID Prébkobiorcy: 1567

Rodzaj badania : + Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosci
* | i 2) 4) 5)

Liczba Legionella spp. w 100 ml itk/100 ml | 0 <100 Zgodny

PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12

Temperatura ¥ °
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia) G ‘ BT B B B

" Norma wycofana bez zastapienia, wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

2 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017
r. poz. 2294).
3 Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

4 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr
5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022 r.).
5 [Matryca A; Procedura 7; Podtoze C-GVPC]

Autoryzowat:
Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Probek
Katarzyna Stanowicka, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnosza sie wyltacznie do pobranych probek. Jesli podano niepewno$é pomiaru i nie okreslono inaczej, to jest to niepewnos$¢ rozszerzona, oszacowana dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu
ufnosci 95% oraz uwzglednia niepewno$¢ pobierania probek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreslono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. stosuje zasade prostej akceptacji wediug
wytycznych  ILAC-G8:09/2019. Jezeli w kolumnie  wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci <" lub ,>" oznacza to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany 2z dolng lub
gorng granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewnos¢ pomiaru dotyczy wylacznie odpowiednio dolnej lub gdrnej granicy zakresu pomiarowego
akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie ,stwierdzenie zgodnosci’ przedstawia opini¢ i interpretacje, ktéra opiera sie na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze
sprawozdanie nie moze byé powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnos¢ J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego
oryginale. J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacj PCA AB 079 przez swoich klientow, podwykonawcow, zewnetrznych dostawcéw ustug iinne strony trzecie. Wigcej
informacji  znajduje sie w dokumencie PCA - DA-02. Usluga potwierdzona ninigjszym sprawozdaniem podlega Ogéinym Warunkom Swiadczenia Uslug J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na
stronie  www.hamilton.com.pl.
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J.S. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



